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OZN WYSZCZEGÓLNIENIE

WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

SZKG-3 - skrzynka zaworowa kontrolno-informacyjna

SG-3 - sygnalizator akustyczno-optyczny awarii gazów medycznych dla 3 gazów

inst. próżni

inst. sprężonego powietrza

inst. tlenu

WYKAZ ELEMENTÓW INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

- skrzynka zaworowa kontrolno-informacyjna 

dla zaworów strefowych z sygn. dla tlenu, sprężonego pow. i  próżni 

Uwga: Szafki zaworowe z możliwością podpięcia pod ukł. BMS. Po podłączniu do szaf zaktulizować opisy

UWAGI:

SZKG-3

S
G

-
3

Zasilanie nowych szafek zaworowych gazów medycznych wykonać z istniejących instalacji szpitala bud. FB
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