
UWAGI:
1. SKRZYNKĘ Z KONTROLEREM I AKUMULATOREM

UMIEŚCIĆ W PRZESTRZENI SUFITU
PODWIESZANEGO

2. NALEŻY ZAPEWNIĆ SYTEM UMOŻLIWIAJĄCY
INTEGRACJĘ Z CENTRALNYM SYSTEMEM
DOSTĘPU W SZPITALU

3. PRZYCISK WYJŚCIA UMIEŚCIĆ PO STRONIE
WEWNĘTRZNEJ OBSZARU CHRONIONEGO

- kabel YTKSY 1x2x0,5
- magistrala instalacji KD - LiYCYp 3x2x0,5 1x2x0,5

Kontrola Dostępu - schemat ideologiczny
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